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Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Sp. z 0. 0. w Bielawie

1. Okreslenie nrzedmi(itu zaméwienia o

Wymiana - Wodomlerzy 1 Wdrozeme systemu bezprzewodowego odczytu stanow wodomierzy
w zasobach mleszkamowych gminy Blelawa ~ :

~ 1.2-Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawm] acy: Miejski Zarzad Budynkow Mleszkalnych Sp. z o.0.
2) Adres: 58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 48,

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
- 1.3.1 Kody CPV:
' S - -38421100-3 - Wodomierze,
51210000-7 - Ustugi instalowania urzqdzeri pomiarowych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjnego
65500000-8 - Odczyty licznikow

1.3.2 - Zakres robét ocbejmuje: ‘
a. dostawe wodomierzy lokalowych jednostrumieniowych suchobieznych do wody zimnej, wyposazo-
nych w urzadzenia do zdalnego odczytu droga radiowa w acznej ilodci 918 szt.
b.  Wymiang wodomierzy lokalowych na wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne do wody zimnej,
wyposazone w urzadzenia do zdalnego odczytu droga radiows, w lokalach stanowigcych wiasnosé
-Gminy Bielawa, w 1acznej ilodci 855 szt.
c.- Montaz wodomierzy lokalowych do wody zimnej wyposazonych w urzadzenia do zdalnego odczytu
~ . droga radiowsa, w lokalach stanowigcych wiasno$é Gminy Bielawa, w 1gcznej ilo$ci 63 szt.
d.- Dostarczenie oraz wdrozenie kompletnego systemu -zdalnego odczytu wodomierzy lokalowych,
' -“ ; umozllmajqcego dokonywame samodz1elnych odczytow wodomierzy.

L. Wodomlerze Jednostrumlemowe suchoblezne przystosowane do odczytu drogq radiowa powinny spetniac
ponizsze wymagania techniczne: =~ - :
a) wodomierze wraz ze wszystkimi urzqdzemarm powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé cechy legalizacii
i produkcp 22021 roku na okres min. 5 lat,
b) musza by¢ zgodne zZ Rozporzqdzemem Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wy-
magan, ktorym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz szczegblowego zakresu sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. nr 209 poz. 1513). Wodo-
mierze muszg rowniez odpowiada¢ wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154,
c) posiada¢ mozliwo$¢ pracy w pozycji poziome;j i pionowej,

. d) posiada¢ odmiopozycyjne obrotowe liczydto bqbenkowe z doktadnoscig odezytu 11,
e) 01qg1y strumien oqutosm Q3 =1,6 m/h,
f) prog rozruchu w pozycji poziomej nie wiekszy niz 8 dm3/h,

- g) klasg ci$nienia nie nizszg niz PN 10,

h) posiada¢ klase metrologiczng nie mniejszg niz H — R100, V —R50,

1) posiadaé zabezp1eczeme przed oddzialywaniem zewnetrznego pola magnetycznego (czteropolowe

sprzeglo magnetyczne, pier§ciefi antymagnetyczny),
j) dtugo$¢ 110 mm, $rednica nominalna (DN) 15 mm,

k) posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie RP,

1) instalowane wodomierze musza mie¢ zapewnione odpowiednie odcinki proste za 1 przed wodomierzem,
zgodnie z wymogami producenta

2. Nakladka radlowa/modu% komunikacyjny na wodomierz powinna speniac nast@puj gce wymagania:
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a) nie moze przeslamac hczyd}a Wodomlerza R
b) nakladka typu,,click-on” musi mieé mozliwo§é zamontowama na Wodomlerz bez komecznosm Jego
demontazu i ponowneJ legalizacii, ' :
<) naldadka musi mie¢ mozliwo$é plzeprogramowama w przypadku wymiany Wodomlerza
dy modut musi'w petni wspolpracowaé z urzadzeniem odczynquco—proglalntqucym i wodomlerzaml
- e) posiadaé mozhwosc transmisji danych w systemie transmlsJ1 dwukierunkowej,
f) posiadaé kompleksowe i skuteczne zabezpleczeme przed meuprawmonym demontazem i p10bam1
manipulacji: magnetycznej i mechamcznej,
g) trwalo$¢ baterii minimum 10 lat,
h) klasg szczelno$ci nie mniejszg niz IP 65,
1) zasada dzialania moduhi radiowego optoelektroniczna,
j) uwzgledniany (kompensowany) przeptyw wsteczny wodomierza,
k) cz¢stotliwoéé nadawania w paémie niewymagajacym optat i zezwolen 868 MHz,
1) nie dopuszcza sie potaczenl wodomierza z modutem 1ad10wym za pomocg kabli,
m) dane odczytywane standardowo:
*  aktualne wskazanie, v '
s wskazanie na koniec ostatnich 12 m-cy,
*  raport bledow (alarméw).
'n) wymagane alarmy: '
* alarm zaniku komumkacp pomiedzy moduiem a wodomierzem,
* alarm niskiego poziomu baterii,
-+ . alarm ingerencji,
* . alarm przylozenia pola magnetycznego,
* alarm przeptywu wstecznego (programowalny prog wywotania alarmu),
* alarm wycieku wody w lokalu (programowalny prog wywotania alarmu).

3, System zdalnego odczytu Wodomierzy lokalowych, umozliwiajacy dokonywanié samodzielnych odézytéw
- wodomierzy, powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- a) mozliwo$¢ importu bazy wodomierzy do odczytu oraz eksportu danych odezytowych z/do plikoéw w

" formacie .csv, .txt

~'b) nieograniczong czasowo licencje na korzystanie z oprogramowania odczytujgco — rapoﬂujqcego dla co
najmniej 5000 szt. odbiornikow.

1.3.3. L.okalizacja robot . R
Roboty sg zlokalizowane na obiektach budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w Bielawie.

1.3.4 Kolejnos$¢ realizacji remontu

Roboty prowadzone w ramach wymiany i montazu wodomierzy maja umozliwi¢ normalne
funkcjonowanie budynku. Przy ustalaniu kolejnosci realizacji remontu nalezy uwzglednié
harmonogram robét wynikajacy z zalozen niniejszej Specyfikacji Technicznej okre$lajgcej
kolejno$¢ wykonywania robot, termin realizacji zamowienia oraz uwarunkowania do normalnego
funkcjonowania budynku mieszkalnego.

1.4 Niektore okreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora 1 Zamawiajgcego. Materialty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe
1 pelnowarto$ciowe.
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:1.4‘.2, Wodom1erz LlCZIllk wody, ktory Jest ulzqdzemem pom1arowym shlzaccym do pomlaru =
. obj @tosm wody ktora przez mego przeplyne;la Stanowi on polqczenle przeplywomlerza
z 11czmklem Jednostka mlary stosowang w wodomierzach jest m ' :

1.4.3. .SVStem zdalnego odczytu wodomierzy — to nowoczesny i mezawodny sposob zdalnego S

©zbierania danych -z wodomierzy rmeszkamowych Opiera si¢ na przesylaniu danych o S

zuzyciu wody za posrednictwem fal radiowych. System umozliwia odczyt wskazan
Wodom1erzy W przypadku utrudnionego dostepu, a takze braku obecnos$ci lokatora.

1.4.4. Anrobata techniczna — dokument potwwrdzamcy pozytywnq oceng techmczna} Wyrobu; A
‘stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w okreslonych warunkach, Wydany przez
jednostke  upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis ~jednostek
aprobujqcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej.
i Budownictwa z dnia-19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych .
dotyczacych wyrobow budowlanych (DZ U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 t. Poz. 48
rozdziat 2).

1.4.5. Certyfikat zgodnosm — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyﬁkacp
© - wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ushuga s3 zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnoéé wyrobu z PN lub aplobatc;
techniczng (w wypadku wyrob6w, dla ktorych nie ustalono PN). : :

1.4.6. Znak zgodnosm — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub 1nnym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy :

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym budynku Wykonawca wywiesi
informacj¢ o wymianie wodomierzy, podajac planowane terminy rozpoczecia i trwania prac
oraz co najmniej dwa numery telefonéw do kontaktu. W przypadku zmian terminow
zaplanowanych w harmonogramie szczegétowym, Wykonawca zobowiazany jest do
niezwlocznego poinformowania o tym mieszkancéw budynkow, ktérych zmiany beda
dotyczy¢.

1.5.2 Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot.

Dokumentacj¢ stanowi uszczegblowiony wykaz lokali, gdzie nalezy zamontowaé lub wymienié
wodomierze.

i
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153 Zgodnosc Robot ze Specyfikac] aml Techmcznyml . , » :
‘ SpecyﬁkaCJe Techniczne stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania Wyszczegolnlone \4 mch sg -
- obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

- Wykonawca nie moze Wykorzystywac bledéw lub opuszczenr w Dokumentach Umownych,
" ‘a‘0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie

wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze ST.
~Dane okre$lone w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
“odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw muszg
byé Jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi Wymaganlaml a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzmlu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelm zgodne ze ST, i wplynie to na
‘ mezadowalaJ acq jako$¢, zostang mezwioczme zastgpione mnyrm a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy »

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do -zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa na Terenie
Budowy w okresie trwania reahzaCJl Umowy az do zakoficzenia i odbioru koficowego Robét,
a w-szczegolnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osdb wykonujacych czynnosci
' zwigzane z budowag. i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy - Teren Budowy przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujaé w cenie ofertowej ryczattowe;.

(b) Fakt przystgpienia do Robo6t na danym budynku, Wykonawca na co najmniej 7 dni
obwiesci umieszczajac informacje o wymianie wodomierzy, podajgc planowane
terminy rozpoczecia i trwania prac oraz co najmniej dwa numery telefonéw do
kontaktu.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
- stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sig¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, 1 drég dojazdowych;
b. $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
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‘ Wykonawca bedzie odpow1ed21alny za Wszelkle st1aty spowodowane pozarem wywolanym N
- jako rezultat reahzacp Robot albo p1zez personel Wykonawcy :

1 5. 7 Ochrona wlasnosci pubhczne] i prywatnej : ' :
- Wykonaweca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znaJdqucych si¢’' na. budynku
Wykonawca zapewm wiaéciwe  zabezpieczenie przed - uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie pow1adom1 Inspektora, Zamawiajacego oraz wiasciciela instalacji,
- jak roéwniez bedzie z n1m1 Wspo}pracowa1 dostarczajqc WSZCH{IC_] pomocy potrzebne] przy.
dokonywaniu napraw. S :
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas reahzacp Robét  Wykonawca - bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych
‘bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodhwych dla zdrow1a oraz
nie spehiajgcych odpow1edmch wymagan sanitarnych. :
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie ulze}dzema zabezpleczaJ gce, socjalne oraz
sprzet 1 odpovvlequ odziez dla ochrony Zycia i zdrow1a 0s6b zatrudnlonych na budow1e oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. '
W szczegodlno$ci  Wykonawca zobovvlqzany jest do przestlzegama przepiséw BHP
wynikajacych z:
- Rozporzqdzema Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczefistwa
i h1g1eny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowe;j .

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robot ,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za Wszelkle materialy 1 urzadzenia
uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny.

1.5.11. Skladowanie materialéw z rozbiérek
Materiaty z rozbidrek i nie nadajace sie do wbudowania winny by¢é po zakoficzeniu prac,

wywiezione na wysypisko na koszt Wykonawcy. Koszt wywozu i sktadowania nalezy ujgé w cenie
ofertowej ryczattowej.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do whudowania muszg odpow1adac Wamnkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. Z 2019 1. poz.
1186 z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych Dz. U 72020
poz. 215).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy sw1adectwa potw1erdzajqce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed j JeJ wbudowamem mu51 uzyskac akceptaq@
Inspektora Nadzoru. :

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow uszkodzonych

2.1.1. Wodomierze :
Wodomierze wraz ze wszystkimi urzqdzeniami powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé cechy 1ega1izacji
i produkeji z 2021 roku na okres min. 5 lat,

Wodomierze musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdzwrmka 2007 I W
sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadaé wodomierze oraz szczegbtowego zakresu sprawdzen wyko-
nywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. nr 209 poz.
1513). Wodomierze muszg rowniez odpowiada¢ wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom :
Materialy nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawcq
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materla}y nie posiadajgce sw1adectw
potwierdzajgcych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, llczqc 31e; zich
nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy b@dq one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg Jakosc 1 wlasmwosm do
Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. :
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane poza Terenem Budowy w 1mercach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Stosowanie materialow zamlennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegélnym przypadku materlaiy lub urzqdzema
zamienne, niz przewidziane w specyfikacjach technicznych, poinformuje zamawiajgcego o takim
zamiarze przynajmmniej na 3 dni przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie po6zniejszym bez akceptacji zamawiajgcego.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne _
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. ‘
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Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
‘ okreslonyml w ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umows.

Sprzet bedacy W%asnoscw[ Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
'w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. :

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwwrdzaja[cych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranquce zachowania warunkow
- Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonywania Robét ,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Umowsg, oraz za jako$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor poprawmne przez Wykonawcc; na wilasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponos1 Wykonawca

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

'5.1. Zasady kontroh jakoS$ci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowame ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnac

' zalozong: jakos¢ Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrole Robdt i jakosci
'matena{ow :

5. 2 Badanla nrowadzone Drzez Inspektora _
Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywama kontroli,

" materiatow stosowanych przez Wykonawcq 1 zapewniona mu b@dz1e wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy

'5.3. Dokumenty budowv

(1) Pozostale dokumenty budowy

* Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

o harmonogram realizacji zadania budowlanego,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
s protokoly odbioru Rob¢t (karty montazu — zatgeznik nr 3 do umowy),

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

2) PrzecdeyWanie dokumentéw budowy

Dokumenty - budowy b(—;dq przechowywane przez WykonaWCQ w miejscu odpowiednio
zabezpleczonym
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,Zaglmgc:le ktoregokolw1ek z dokumentow budowy spowoduJe Jego natychmlastowe odtworzeme
w formie przewidzianej prawem. - =
Wszelkie dokumenty -budowy beda zawsze dostc;pne dla Inspektora 1 przedstaw1ane do ngqdu na .
Zyczenie Zamaw1aJ qcego

6. ODBIOR ROBOT

- 6.1. Odbiér Robét- procedura i
Wykonawca zglos1 Zamawiajgcemu gotowosc do odbioru koncowego robot na pi$mie. Zarnaw1ajqcy W
porozumieniu. z Wykonawca wyznaczy date odbioru koficowego robot. Zamawiajacy dokona odbioru
konficowego robdt w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowos$ci odbioru przez Wykonawece.
Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) atesty na wbudowane materiaty,

~ b) wymagane dokumenty, protokoiy 1 za§wiadczenia z przep1owadzonych przez Wykonawceg spravvdzen 1
badan, ‘
c) inne Wymagane dokumenty np. osw1adczenle klerowmka budowy o zakonczeniu budowy. :
Integralng czescia p1otokoh1 odbioru quzw wykaz adresow, pod ktérymi montaz Wodomlerzy okazat s1q

- niemozliwy bez wmy Wykonawcy ’
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru stwierdzi sie, ze przedmiot odbioru nie osu;gnaj gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia montazu, zastosowania niezgodnego z umows materiatu, niewlaéciwego 1ch
wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmowié
dokonania odbioru,

6.2. Odbi6r Robét, wady wykonania

Jezeli w toku czynnosm odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, Zamawwgapemu przys%ugujq :
nastepujace uprawnienia: .
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia to Zamaw:laj acy moze odmow1c odbioru do czasu usuniecia Wad
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze zazadaé wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy,
c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze z czynnoSci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub
usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zaproponowania terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na piSmie. Istnienie wady lub usterki potwierdzg protokolarnie strony, uzgadniajgc sposéb i
termin jej usuniecia. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym
terminie usunie je Zamawiajacy, obcigzajac pelnymi kosztami usuniecia Wykonawce.

_6.3. Przejecie Koncowe:

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
1 Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu
do Robot, zgodnie z Umowa.
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6.4. Dokumentv do Przelec1a Koncowego Robét -

~ Podstawowym . dokumertem do” dokonania komplet. kart montazowych sporzqdzony wg wzoru

- ustalonego przez Zamawiajacego (Zatacznik nr 3 do umowy). -

Do odb1oru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastqpuj ace dokumenty: - _

e uwagi i zalecenia Inspektora zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajqcych B
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecefi.

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. '

W przypadku, gdy wedhig komisji, roboty pod wzgledem przygotowama dokumentacyjnego nie

- beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumientu z Wykonawca wyznaczy ponowny s

- termin odbioru koficowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komlsje; roboty poprawkowe lub uzupe]:majqce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania -robdt poprawkowych 1 robot .
uzupelniaj qcych wyznaczy komisja. : '

7. PODSTAWA PEATNOSCI

- 7.1. Ustalenia ogdlne -

Sposoby dokonywania rozhczen 1 piatnoscn szczego%owo okresla Umowa pomle;dzy Wykonawcq,
a Zamawiajacym.

‘8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w .réznych mlejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, 1nstrukCJe. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sie, iz Wykonaweca jest w
pemi zaznajomiony z ich zawartocig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
maczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. o
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegama 1nnych norm krajowych, ktore obow1qzu3q

w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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