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ST 00 Czegs¢ Ogdlna

1.Czgs¢ Ogodlna

1.1 Nazwa zadania:

Przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Lesnej 3

w Bielawie
1. Instalacja sanitarna
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera :
1. ST 00 — Czg$¢ ogblna
2. SST-01 Instalacja sanitarna
1.3 Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa osobne lokale mieszkalne.
Zakres przewidywanych robdt obejmuje wykonanie : wykonanie instalacji zimnej wody, c.w.u oraz instalacji
kanalizacyjne;.
1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych
a/ roboty towarzyszace
Owykucie bruzd w $cianach,
Ozamurowanie bruzd,
DOwykopy wewnatrz budynku dla kanalizacji podposadzkowe;j,
Owywiezienie gruzu,
b/ roboty tymczasowe
- Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w rob6t
- Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbgdne dane istotne z punktu widzenia :
a) organizacji robot budowlanych:
Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu (spisania protokotu
odbioru koncowego) za teren remontu w petni odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robot zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym i wspotczesng wiedzg techniczng.
b) zabezpieczenia interes6w 0sob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, wszelkie inne srodki
niezb¢dne do ochrony robdt i ochrony oséb postronnych mogacych pojawic si¢ na terenie remontu Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna ryczaltowa. Prowadzac roboty demontazowe i rozbidrkowe szczeg6lna uwage Wykonawca

zwr6ci¢ powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia techniczne oraz meble,



materialy okladzinowe), a w razie uszkodzenia zobowiazuje si¢ Wykonawce do jego odtworzenia. Po
kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzadkowane byty na biezaco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajacych na terenie
remontu.

c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca w szczegdlnosci
zapewni dbalos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,

o minimalizowanie ilo$ci odpadéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami sktadowanie odpadow.

d) warunkow bezpieczenstwa pracy

OW trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikow zapewniajac im odpowiednie narzedzia i sprawne

urzadzenia.

OWszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepisow b.h.p.

[OW czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywacé teren remontu w stanie zgodnym

z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

OWykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Wykonawca zapewni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materialy niezbgedne do wbudowania dostarczane beda

systematycznie. Za zmagazynowane materialy i sprz¢t wlasny odpowiada bezposrednio

Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Dla zapewnienia prawidlowej organizacji robdt dostawy materiatéw wykonywane moga by¢ droga
dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie

Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia calego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagaja te
miejsca, ktore kolidowaé beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciagi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegltos¢ od budynku

nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktérym ustawiony
bedzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzadkowac to miejsce z odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto

skaleczeni 0sob postronnych lub pracownikow.
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1.6. Nazwy i kody robdt wg wspodlnego stownika zaméwien CPV

a)stownik gléwny

klasa robét — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria rob6t — 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

b)stownik uzupetniajgcy IA27-7 Remont

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystgpujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie

z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr
156, pozycja 1118 z pdZniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

1.7.5. Wyrdb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

1.7.6. SST - Szczegblowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.7. Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna - Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robo6t Budowlanych

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Czes¢ Ogolna

1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczacych, zamawiania

lub wydobywania materialow i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatow, ktore beda zataczone

do protokotu odbioru robét. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone



Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Qe
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majace istotny wplyw na

spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrob6éw nie

objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie

wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zalagcznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastgpujacych wymagan:

— bezpieczenstwo konstrukeji,

— bezpieczenstwo pozarowe,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska,

— warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosé energii oraz izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane

przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatéw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac¢ rozbidrke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢
wysokos¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materialy powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materialy nalezy traktowaé jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny

charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji
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projektowe;j.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materialy nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametréw, whasciwosci i jakosci. Sposob sktadowania musi
zapewniac rowniez bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania

w budownictwie i musza posiadaé: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow podlegajacych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow nie podlegajacych certyfikacji.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jakos¢ i spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do jakosci
materiatoéw, Inspektor nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenie badan tych materialow. W razie
potwierdzenia zastosowania niewlasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujacy si¢ na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajace jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia znajdujace si¢ na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wlasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzadzen oraz narzgdzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewlasciwego
sprzetu, uZycili sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacjg techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz
zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatow. Ilos¢ srodkéw transportowych musi
zapewnia¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbgdnych przerw i przestojéw. Wykonawca begdzie usuwad

na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach



publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadcg drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce

w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg
na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej

i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Poniewaz roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa koniecznos¢
wykonywania rob6t w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od
pracy. Prace zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie mogg zaktdca¢ normalnej pracy obiektu,

a kazdorazowa mozliwos¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
IROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jako$ci materialéw i robdt ponosi
Wykonawca, jezeli badania te potwierdza nieprawidlowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bgdzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne
badania, to koszt tych badan obciazy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materialy lub
roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.



c) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. UNr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t musi posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU.

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar rob6t wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w.sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz

z SIWZ jako material pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktora bedzie cena ryczaltowa.

7.2. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt przy wycenie ceny
ryczaltowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane beda przed
czeSciowymi oraz ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy

w prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcey rob6t. Obmiardéw robét zanikowych nalezy dokonaé w czasie
ich wykonywania, a robdt ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robdt nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkach i z doktadnos$cia podana w opisie tej pozycji

w KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostana przez Wykonawce i beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego
wymagajacych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach szczegdétowych technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robat.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

Dla robét objetych umowa okresla si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robét:

— odbiodr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy robot,

— odbidr konicowy robot,

— odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.



8.2. Odbior robot zanikowych i ulggajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych

oraz robot ulggajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowiazku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otworéw niezbgdnych do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robét lub
nakazujac usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie rob6t mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usunigcia wszystkich usterek. Odbidr rob6t zanikowych i robét ulggajacych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacija projektowsa i Specyfikacja
Techniczng wykonanych rob6t budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbioru tych robo6t nalezy dokonaé¢ w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru robdt zanikowych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czgsciowy robot.

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa

i Specyfikacja Techniczng wykonanych robdt budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora

o zakresie robdt do odbioru czgsciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robdt w terminie do
trzech dni od daty zgloszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaplaty za roboty do czasu ich usunigcia. Czgsciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy robot jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci

z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng. Catkowite zakonczenie robdt i gotowosé do
odbioru konicowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktdry wyznacza na tej podstawie termin
odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktorej wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty
odbioréow czgsciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoly pomiaréw badan, certyfikatow, deklaracji
zgodnodci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje si¢
czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokohu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokdt, ktory
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokohu

odbioru konicowego. Wykonawca nie moze przy tym powolywac sie¢ na to, ze poszczegdlne roboty byty



wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,
ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usuna¢ wtasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robot.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia usterek, czynno$ci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek
oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku wystapienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnos¢ uzytkowa wykonanego remontu,
a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zadaé obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli

wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.5 Odbidr pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbioér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usunigcia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokoét na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Cena ryczaltowa jaka rozlicza si¢ Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robdt oraz te roboty ktdre nie s ujgte w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczaltowej jest
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatacznik do umowy i sporzadzony w oparciu

o dostarczony przez Inwestora przedmiar robdt i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycje

w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajacego rozliczeniu
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegétowych) lub okreslaja je pozycje
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Ustawy



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.).
2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tekst

ujednolicony).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péz.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdz. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla zadania Przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa osobne lokale mieszkalne.

SST-01. Instalacje sanitarne.

1. Czgs$¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie instalacji

zimnej wody, c.w.u. oraz instalacji kanalizacyjne;.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robét jest budowa instalacji zimnej wody, c.w.u. oraz instalacji kanalizacyjnej.

1.2.2. Zakres rzeczowy roboét instalacji:

Owykonanie instalacji zimnej wody,

Owykonanie instalacji c.w.u.

Owykonanie instalacji kanalizacyjne;j.

Uizolacja rurociaggow,

Optukanie, proba szczelnosci,

1.2.4. Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicie i zabetonowanie otworéw w $cianach i stropach,

- zalozenie tulei ochronnych,

- zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.

1.3 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (CPV)

1.4.1 Grupy robét

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4.2 Klasy robot

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows , specyfikacja

techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy

Prawo Budowlane .Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci

funkcjonalnej i uzytkowej instalacji.

2.Materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty , dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny

by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie



dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Materialy i ich parametry techniczne zostaly okreslone w projekcie budowlanym zawierajacym zestawienie
materialow niezbednych do wykonania instalacji.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych rob6t jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku.

4 Transport i sktadowanie

Dostarczone na budowe materiaty nalezy uprzednio sprawdzi¢ na zgodnos¢ z dostarczong specyfikacja.
Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

5.Wykonanie robo6t

Dane ogdlne

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lesnej w Bielawie bgdacy przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem istniejacym.

W przedmiotowym obiekcie przewidziano likwidacje istniejacych instalacji oraz montaz

oddzielnie dla kazdego z powstajacych lokali mieszkalnych wewnetrznych instalacji zimnej wody, c.w.u.
zasilanych z klatki schodowe;j z istniejacej instalacji wewnetrznej zimnej wody oraz instalacji
kanalilizacyjnych.

5.1. Instalacja zimnej wody i c.w.u. - opis techniczny w projekcie budowlanym pkt 2.5.3. oraz 2.5.5.
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - opis techniczny w projekcie budowlanym pkt 2.5.6.

6. Obmiar robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej > Wymagania ogdlne™.
7.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej © Wymagania ogolne™.

8. Dokumenty odniesienia

8.1.Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

8.2.0bowiazujace Polskie Normy

8.3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004
8.4..Dokumentacja projektowa:

8.5.Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty



